DECRETO N° 75.699/75 ARTIGO XXVII - 2, DECLARACAO UNIVERSAL DOS

RESERVADOS POR MEIO DAS LEIS DE BERNA (1886) ARTIGOS 2-1 E 6 BIS-1,
DIREITOS HUMANOS ARTIGO 5° XXVII E LEIS 5.194/66 E 96.10/98

GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA. CREA SC: 134373/0 - DIREITOS AUTORAIS
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1 447 220 2,03 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM T lluminagdo Externa %J—,, s T T
o . - 1 10 1117 18 2
2 1164 220 5,29 #2,5mm? | #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R lluminagdo 01 11718 2 2122 P WO
3 1542 220 7,01 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R lluminagdo 02 L a fl T T 0 4
4 1164 220 5,29 #2,5mm? | #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R lluminacio 03 3323345 6 Zraz2s 2 s 30 AP
5 3700 220 16,82 #4,0mm? | #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S Tug’s - Tributos / Sala de Reunides e @ B
4 4 3345 6 7 9
6 3500 220 15,91 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T Tug’'s Departamento de Cadastramento Social / Departamento de Tributos 110 17 18 2 21 ﬁﬁsﬁw‘sﬁ ﬁﬁmﬁr R
7 2100 220 9,55 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug’s - Planejamento P o ‘¢4
8 2200 220 10,00 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T Tug’s - Recepgdo 02 s 3 32 33 4 ﬂrﬁmﬁr
9 1490 220 6,77 #4,0mm? | #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T Tug’s Cozinha HEHHH ‘4
10 5500 220 25,00 #6,0mm? #6,0mm? #6,0mm? PVC 750V 70°C 32 DTM S TUE - Torneira Elétrica 56 7 9
11 3500 220 15,91 #4,0mm? | #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S Tug’s - Sala/Escritério / Sala/Escritdrio HEHHHH
4 4 4
12 1600 220 7,27 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S Tug's - Depdsito Material de Expansdo / Assisténcia Social
13 2900 220 13,18 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T Tug's - Recepcdo da Educacgdo / Sala da Educagdo
14 1700 220 7,73 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R Tug’s - Sala Secretadria da Educacgdo
15 1900 220 8,64 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S Tug’s - Assisténcia Social
16 400 220 1,82 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug’'s BWC 01
17 400 220 1,82 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug’'s BWC 02
18 900 220 4,09 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R Tug's - Corredor
19 6000 380 9,12 3#10mm? #10mm? #10mm? PVC 750V 70°C 40 DTM RST Elevador Trifdsico GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nossa
CREA/SC: 134373-0 o
20 200 220 0,91 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R Elevador Mono RualXV.de Novembro, n° 48, 5alal04) ener g1 a
21 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Tributos gentror(k;;;gggzg -7f<23/ 5300.0934 move seu
one: = H
22 1085 220 4,93 #2,5mm2 #2,5m m2 #2,5m m2 PVC 750V 700(: 16 DTM 5 A.C Sala de Reuniaes Contato@gcengenhariaeletrica'com.br f t r
23 1990 220 9,05 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.CPlanejamento GC ENGENHARIA ELETRICA | Www.gcengenhariaeletrica.com.br u u O
24 1990 220 9,05 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.C Recepgio . . . —
" - - ENGENHEIROS RESPONSAVEIS: Cleiton Marchi CREA/SC 106936-0 Gabriel Losi CREA/SC 114636-0
25 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Assisténcia Social
26 1085 220 4,93 #2,5mm? | #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Recepcio Educagio CISEISEI:EFEITUR A DE TROMBUDO CENTRAL
27 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Sala Educacio CNPJ: 83.102 731/0001-75
28 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Sala da Secretdria da Educagdo OBRA.
29 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Assisténcia Social PREFEITURA TROMBUDO CENTRAL
30 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Sala/Escritério ENDERECO: PRAGA ARTUR SIEWERDT, 1 - CENTRO, TROMBUDO CENTRAL - SC
31 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Sala/Escritorio CODIGO: 524.21.PE.EI.ANO1 DESENHO: BRUNO S. PROJETO: CLEITON M.
2 2 2 Gl =
32 1085 220 4,93 #2,5mm #2,5mm #2,5mm PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Departamento de Tributos DATA: 19/07/2021 ESCALA: IND. REVISAO: 00 N° ART: O
33 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C Departamento de Cadastramento Social REFERENGIA. PEPSO: O
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