GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA. CREA SC: 134373/0 - DIREITOS AUTORAIS

RESERVADOS POR MEIO DAS LEIS DE BERNA (1886) ARTIGOS 2-1 E 6 BIS-1,

DECRETO N° 75.699/75 ARTIGO XXVII - 2, DECLARACAO UNIVERSAL DOS

DIREITOS HUMANOS ARTIGO 5° XXVII E LEIS 5.194/66 E 96.10/98

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

3 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Ar Condicionado

Caixa de passagem
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Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Curva horizontal 90°

Curva vertical externa 90°
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Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presenca a 2,20m do piso
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Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
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Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminaria Led Plafon 18W

il

Luminaria Led Plafon 48W

Ponto genérico de luz 15W

Quadro de distribuicao

Relé Fotoelétrico

Saida horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso

—— Eletroduto PVC Corrugado Sobrepor &3/4"

Eletroduto que desce ou sobe de nivel

Eletrocalha perfurada 100x100mm?
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PLANTA BAIXA ELETRICA - 1° PAVIMENTO o B & 3 3 3 &
ESC.: 1/50
QGD - QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO - MARCENARIA
Protecdo (A)
Circuito N° |[Carga(W)| Tensdo (V) [Corrente (A)|Fase (mm?)|Neutro(mm? Terra (mm? Isolacdo Faseamento Descri¢do
rga (W) (v) ()| Fase (mm?) (mm?) (mm?) 3 | Corrente (A)] Tipo ¢
QD1 12876 380 19,56 3#6,0mm? #6,0mm? #6,0mm? EPR 1KV 90°C 32 DTM RST QD1 - AUDITORIO
Qb2 58222 380 88,46 3#25mm? #25mm? #25mm? EPR 1KV 90°C 80 DTM RST QD2 - TERREO
1 300 220 1,36 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R llumiancdo Externa
2 110 220 0,50 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM T [luminagdo 01
3 1722 220 7,83 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM T [luminagao 02
4 700 220 3,18 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R Tug’s - corredor
5 3400 220 15,45 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S Tug's - Setor de RH / Controle Interno -~ =
6 1600 220 7,27 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R Tug’s - Controle Interno QD1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 01 - AUDITORIO
7 3300 220 15,00 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T Tug's - Gabinete Prefeita / Sala do secretario de Administra¢do Protecdo (A)
8 2700 220 12,27 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S Tug’s - Almoxarifado / Licitacdo Circuito N° |Carga(W)| Tensdo (V) |Corrente (A)|Fase (mm?) |Neutro(mm?) Terra (mm?) Isolagdo Corrente (A)| Tipo Faseamento Descrigdo
9 3500 220 15,91 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM R Tug's - Contabilidade P
10 2100 220 9,55 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug's - Gabinete Vice-Prefeito 1 576 220 2,62 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R Illuminagdo
1 4200 220 19,09 #6,0mm? #6,0mm? #6,0mm? PVC 750V 70°C 25 DTM R Tug’s - Sala Agente Administrativo / Sala de Compras 2 1600 220 7,27 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug's
12 1200 220 5,45 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S Tug’s - Informatica 3 2500 220 11,36 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S Tug's
13 400 220 1,82 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug’s - BWCO01 4 1800 220 8,18 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 20 DTM R Tug’s - Piso
14 400 220 1,82 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T Tug’s - BWC 02 5 600 220 2,73 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 10 DTM R Datashow
15 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C-Setorde RHO1 6 2900 220 13,18 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM S A.C01
16 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S A.C- Setorde RH 02 7 2900 220 13,18 #4,0mm? #4,0mm? #4,0mm? PVC 750V 70°C 20 DTM T A.C02
17 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C- Controle Interno - - - - - - - - - - Prever espago reserva de 30 % no espago fisico do quadro
18 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S A.CO01- Gabinete Prefeita Total (W) = 12876 Tensdo (V) = 380 Icc (kA) = - 346,0(6,0)(T=6,0)mm? Fases (R-S-T) =| Prt-Bra-Ver |Fase R= 2976
19 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.CO02 - Gabinete Prefeita F. Demanda = 0,60 |Corrente (A)= 12,76 Cos Fi (%) = 92 ,EPI; 1KV 92),,(: Neutro = Azul Fase S = 5400 GERAL
20 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S A.C - Sala do Secretario de Administracdo Demanda (W)=| 7726 D) Geral (A) = 32 IP = 30 Terra= Verde Fase T= 4500
21 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.C- Licitagdo
22 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S A.C - Contabilidade 01
23 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.C - Contabilidade 02
24 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM S A.C - Gabinete Vice-Prefeito
25 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM T A.C- Agente Administrativo
26 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C- Salade Compras
27 1085 220 4,93 #2,5mm? #2,5mm? #2,5mm? PVC 750V 70°C 16 DTM R A.C - Informatica
- - - - - - - - - - Prever espaco reserva de 30 % no espaco fisico do quadro
Total (W) = 110835 | Tensdo (V)= 380 lcc (kA) = - 3450(50) (T=25)mm? Fases (R-S-T) =| Prt-Bra-Ver |Fase R= 38339
F. Demanda = 0,50 |Corrente (A) = 91,52 Cos Fi (%) = 92 EPR 1KV 90°C Neutro = Azul Fase S = 36424 GERAL
Demanda (W) =| 55418 | DJ Geral (A) = 125 IP = 30 Terra = Verde Fase T= 36071
QUADRO DE CARGA QGD - 1° PAVIMENTO QUADRO DE CARGA QGD - 1° PAVIMENTO
ESC.: SIE ESC.: S/E

Legenda de fiagdo
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