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SOBESOBE

DIVISÓRIA DE
VIDRO

SALA DA EDUCAÇÃO
A= 24,10 m²

P= Porc.

SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
A= 22,04 m² | P= Porc.

RECEPÇÃO DA EDUCAÇÃO
A= 14,37 m² | P= Porc.

DEP. MATERIAL DE
EXPEDIÇÃO
A= 9,39 m²
P= Porc.

ASSISTENCIA SOCIAL
A= 22,24 m² | P= Porc.

LAVABOS
A= 3,64 m²
P= Porc.
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ASSISTENCIA SOCIAL
A= 17,42 m² | P= Porc.

RECEPÇÃO
A= 50,98 m²

P= Porc.

PLANEJAMENTO
A= 43,13 m²

P= Porc.

SALA DE REUNIÕES E
ATENDIMENTOS DIVERSOS

A= 15,98 m² | P= Porc.

TRIBUTOS
A= 34,12 m²

P= Porc.

DEPARTAMENTO DE
CADASTRAMENTO SOCIAL

A= 16,59 m² | P= Porc.
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

A= 16,83 m² | P= Porc.

LAVAÇÃO
A= 3,10 m²
P= Porc.

COZINHA
A= 30,05 m²

P= Porc.

WC
A= 1,79 m²

P= Porc.
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SALA / ESCRITÓRIO

A= 18,19 m²
P= Porc.

SALA / ESCRITÓRIO
A= 16,33 m²

P= Porc.

VARANDA
A= 6,91 m²
P= Paiver

WC FEM. | A= 1,70 m²
P= Porc.

WC MASC.
A= 1,76 m² | P= Porc.

WC UNISSEX
P.N.E.

A= 3,64 m²
P= Porc. LAVABOS

A= 3,85 m²
P= Porc.

WC FEM. | A= 1,85 m²
P= Porc.

WC MASC.
A= 1,84 m² | P= Porc.

WC UNISSEX
P.N.E.

A= 3,60 m²
P= Porc.

CIRCULAÇÃO
A= 103,68 m² | P= Porc.

VARANDA
A= 48,58 m² | P= Paver

VARANDA
A= 48,58 m² | P= Paiver

ELEVADOR
SOCIAL

6 PASSAG.

ESCADA
P= 28,00 cm
E= 17,94 cm

ESCADA
P= 28,00 cm
E= 17,94 cm

CA

AC-01

AC-02

2-A:20-B:C
PQS 4 Kg 2-A:20-B:C

PQS 4 Kg

SOBE PARA AC03

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
ÁREA: 636,74 m²
ESC.: 1/50

ABRIGO DE GÁS
2xP13Kg

CONSUMO 117 Kcal/Min
FOGÃO 4 BOCAS  

TC

PA PA

C
O

M
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3,
50

m
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Circuito para SIE, e SAL

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO
EXISTENTE

DISJUTOR PARA O CIRCUITO DE SIE e SAL

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE e SAL, com
disjuntor devidamente identificado, independentemente
do tipo de fonte de energia utilizado.

DETALHE DO CIRCUITO IDEPENDENTE DO SISTEMA DE SIE e SAL

À REGULARIZAR

RUA NEREU RAMOS SC - 112

SC
 - 112

PR
AÇ

A 
AR

TU
R

 S
IE

W
ER

T

LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

ABRIGO DE GÁS
2xP13Kg

 AGROLÂNDIA >>>

RIO ITAJAÍ-AÇÚ

PRAÇA

TERMINAL

RODOVIÁRIO

 ILUMINAÇÃO CONVENCIAL COM ACIONAMENTO  
AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA

CORRIMÃO H=0,85m VER DETALHE DA ESCADA  

CONJUNTO ACIONADOR E INDICADOR AUDIO VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE ALARME  

ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS COZINHAS 

TOMADA DE CONSUMO JUNTO AOS FOGÃOS 

BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL   

BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL. COM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO,

PISO ANTEDERRAPANTE 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINACÃO DE EMERGÊNCIA- IE - 2 Faróis - 1200 lm 24 leds cada farol

PA

AVP

CA

AC

TC

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG 
4 Kg
PQS

EXTINTOR

GÁS

SISTEMA DE ALARME

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINACÃO DE EMERGÊNCIA - IE - 100 lm - 30 LED's.  

(L25 x H16cm)   (FIXADA NA PAREDE) - H=2,20m ou logo acima das aberturas 

(L25 x H16cm)   (FIXADA NA PAREDE) H=2,20m ou logo acima das aberturas 

GERAL

ELETRODUTO PARA O SISTEMA DE ALARME Ø 3/4"

BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL  
(L25 x H16cm)   (PENDURADA NO TETO) H=2,20m ou logo acima das aberturas

GUARDA CORPO H=1,10m VER DETALHE DA ESCADA  

TUBULAÇÃO DE GÁS 1/2" DE COBRE

LEGENDA

H=2,20m ou logo acima das aberturas - Abrangência= 16,0m 

H=2,20m ou logo acima das aberturas - Abrangência= 8,0m 

DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE E SAL, COM DISJUNTOR
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE
ENERGIA UTILIZADO.

OBSERVAÇÃO
O MEMORIAL FAZ PARTE DO PROJETO, RESTANTE DE INFORMAÇÕES  
E DIMENSIONAMENTOS  SE ENCONTRA NO DOCUMENTO DO MEMORIAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

PROJETO PREVENTIVO

PRE
01/03

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

FOLHA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO:

ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE:

ESCALA:

DATA:
INDICADA

ÁREA TOTAL EDIF. (TERREO+SUPERIOR):

1.127,87m2

125,45m2

1.253,32m2

ÁREA AMPLIAÇÃO:

02/06/2021

Praça Artur Siewerdt, N° 01 - Bairro Centro - Trombudo Central

PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO
SITUAÇÃO
DETALHE CIRCUITO ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

Caroline Senem

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
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