NOTA:
NA EXECUCAO DA OBRA, TODAS AS CERCAS
DE ARAME QUE CORTAM O TRAGADO OU
SEGUEM PARALELAMENTE ATE 15m DO EIXO
DA LINHA, MESMO QUE NAO CONSTAM NO
5> PROJETO, DEVERAO SER SECCIONADAS E
ATERRADAS CONFORME NORMATIVA
_a00 1-313.0002 DA CELESC.
u TELAS DE ARAME, SOMENTE ATERRAR.
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