SUBSTITUIR SUPORTES E
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DE CONICIDADE REDUZIDA
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NOTA:
NA EXECUGAO DA OBRA, TODAS AS CERCAS
DE ARAME QUE CORTAM O TRAGADO OU
SEGUEM PARALELAMENTE ATE 15m DO EIXO
DA LINHA, MESMO QUE NAO CONSTAM NO
PROJETO, DEVERAO SER SECCIONADAS E
ATERRADAS CONFORME NORMATIVA
1-313.0002 DA CELESC.
TELAS DE ARAME, SOMENTE ATERRAR.
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SEGURANCA

ANTES DE INICIAR O
TRABALHO:

1°) DESENERGIZAR,
2°) TESTAR,

3°) ATERRAR,

4°) SINALIZAR,

5°) TRABALHAR.

SEMPRE UTILIZAR OS
EPI'S E EPC'S.

TOMBAMENTO FINAL

INSTALADO
Ext. Rede Mé&dia Tens@do........ccccueuus kM

Ext. Rede Baixa Tensdo....

Ext. Rede Mista.....ccoeuvuvrnrviiennianncs kM

RETIRADO
Ext. Rede Mé&dia Tensdo................. kM

Ext. Rede Baixa Tensdo...

LEVAR CABO CONTROLE
ATE NESTE PONTO
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